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Вучковић Бранимир дипл инж грађ T.  . . .
T , .анасковић Саша дипл.инж.маш

ЦРТЕЖ БР.:РАЗМЕРА : ДАТУМ :

АДРЕСА :

ЦРТЕЖ :

ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРАПРОЈЕКАТ :
ОБЈЕКАТ / КОМПЛЕКС  :

Tрасе приласка ПВСЈ објектима са увећаним ризиком од избијања пожара
011

ТЕ „МОРАВА“ СВИЛАЈНАЦ

Aнтић Вукадин инж.зоп

Предузеће за производњу, промет и услуге
БЕОГРАД - СРБИЈА, Бранка Момирова бр.11210 21, 011 3317 637, 3317 652

www.antiplam.rs  - - - -  antipla mm@gmail.co

35210 Свилајнац, Ђуре Ђаковића бр.63

ИНВЕСТИТОР :

ПРОЈЕКТАНТ :

ФОРМАТ  420 х  297 мм (А3) :  Септ. 2011. године

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА :

САРАДНИЦИ :

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ :

Радомир М. Керкез инж.ел, Танасковић Ана

ЈП ЕПС ПД „Термоелектране Никола Тесла“ доо Обреновац

Огранак Термоелектрана „МОРАВА“ Свилајнац
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Пут МАРКОВАЦ - СВИЛАЈНАЦ

ПЛАТО ДЕПОНИЈЕ УГЉА

ПЛАТО ДЕПОНИЈЕ УГЉА

О  П А   Т Д

ПОЛИГОН   ЗА   ШЉАКУ
(ШЉАКИШТЕ)

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА
ПОМОЋНИ ПОГОН
МАГАЦИН

ГЛАВНИ
ПОГОНСКИ
ОБЈЕКАТ

ИСТОВАРНА
СТАНИЦА
УГЉА

ДОПРЕМА
УГЉА

УПРАВНА
ЗГРАДА

ХПВ

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

РЕСТОРАН

АМБУЛАНТА

МАГАЦИНИ

ДОПРЕМА УГЉА

КОСИ ТРАНСПОРТЕР

ЕЛЕКТРО ПОСТРОЈЕЊЕ

У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА НА ГЛАВНОМ ПОГОНСКОМ ОБЈЕКТУ

У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА НА ПОМОЋНОМ ПОГОНУ

У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА НА ДЕПОНИЈИ ШЉАКЕ

У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА НА ИСТОВАРНОЈ СТАНИЦИ УГЉА

У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА НА ДОПРЕМИ УГЉА

У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА НА МАГАЦИНИМА

У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА НА КОЛОНИЈИ, РЕСТОРАНУ ИЛИ АМБУЛАНТИ
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http://www.antiplam.rs

